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_— Collo d'oca oltre il livello dell'acqua

—— Livello dell'acqua nella vasca
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KIT 4 T VENTURI

cod. 1030210/ 1030213

LOCALE TECNICO

Distanza tra locale tecnico e kit
bocchette idromassaggio
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' Bocchette aspirazione idromassaggio

| mod. GM-9 cod. 1070740

Si informa che i disegni forniti sono rappresentazioni di massima di soluzioni d'impianto idonee a piscine pubbliche e private e che C.P.A. s.r.l. non esegue progettazione d'impianti. Ne consegue che la progettazione effettiva dovra essere supervisionata da progettisti del settore.
Si ricorda che la rappresentazione degli accessori ed il loro posizionamento non ha valenza progettuale ed e una rappresentazione di massima.
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Il presente disegno non pud essere riprodotto, copiato, modificato o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.
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